L.p. Wyszczegélnienie ilodé Lp. Wyszczegbinienie ilogé
1 Kociot 200 kW na zrabki i pelet np HDG Compact 200 1 23 Pompa obiequ c.o. (Bud. lewy+warsztat) np STRATOS 30/1-12 1
2 Przykacza chiodnicy bezpieczenstwa 2 24 Zawor mieszajacy HRB3 DN40 , 3 dr. z sifown. ANMB182 1
3 Podajnik paliwa np TBZ 80 2 27 Pompa obiequ c.o. (Bud. Prawy boczny) np STRATOS 30/1-12 1
4 Podajnik slimakowy do transportu paliwa np PSS HDG 2 28 Zawor mieszajacy HRB3 DN32 , 3—dr. z sitown. AMB182 1
5  Pneumatyczny zasobnik paliwa 2 Requlator pogodowy Hydronic Plus wyposazony w:
6  /abezpieczenie p.poz. podawania paliwa 2 25 - rozszerzenie o dodatkowy obieg grzewczy — 3 szt 2kl
Grupa bezpieczefstwa w komplecie z kottem np: — czujnik przylgowy temperetury zasilania VF ( 2 szt.)
7 =) zawor bezpieczenstwa DN 25 cisn. otw. 3 bar 2 = czujnik w zbiorniku cwu SPF
-, Manometr — dwa czujniki w zbiorniku akumulacyjnym HDG PS
—,) odpowietrznik ) )
—) izolacja grupy bezpieczenstwa 2  Szafa sterujaca kotta np typ EMD C—215 Exclusiv HDG 2
8  Czujnik poziomu wody w komplecie z kottem 2 = |
9 Zawér zabezpieczenia termicznego w komplecie z kottem 2 ZTV 2 B [
10 Przenosnik slimakowy do transportu paliwa np PSS 2 U donics S Wdionic ¢ oo
Uktad podnosz. temp. powrol. w komplecie z kottem np ‘ yerone Lo e

11 ) zawor mieszjacy DNE5 7 sitownikiem SM 3,30 , 230V 2 ——

-} pompa STRATOS 50/1-9 Dn100 5
12 Kociol 200 kW na zrabki i pelet np HDG Compact 200 1 P =
13 Zbiornik akumulacyjny poj. 3150 dm3 np HDG PS 3150 2 = g
14 Czujniki temperatury w zbiorniku w komplecie 4 Dn50 Dn50 | D50 |  Dn50 | Dnb0 << Qi t\ = =
15 Przeponowe naczynie wzbiorcze np REFLEX N8OO 2 Z g S 3 e
16  Rozdzielacz obiegow grzewczych 1 1 1 1 1 1 QQ a o . |
17 Pompa obiequ c.o. (Piony A) np STRATOS 30/1-12 1 bR [ oy [ — o X X ¥ X ¥ ‘ | | E w
18 Zawér mieszajacy HRB3 DN4O , 3-dr. z sifow. ANMBI82 1 " | ﬁ "mf "mf ﬁ ﬁ ® @ @ ‘ S
19 Pompa obiequ c.o. (PionyB) np STRATOS 30/1-12 1 . — S AS] = o iz
20 Zowér mieszajacy HRB3 DN4O , 3-dr. z sifow. AMB182 1 ) ) e e G 2 2 'S i
21 Pompa obiequ c.o. (Piony C) np STRATOS 30/1-12 1 Dn100 ¥ ¥ X X AT ™ gz
22 7awér mieszajacy HRB3 DN32 , 3—dr. z sitow. AMB182 1 DK T T = = T T ™
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