1. Zalecenia do prowadzenia instalacji C.0:
— Przewody zasilania | powrotu instalac]i

nalezy prowadzié ze spadkiem 2% do i od grzejnika
— Przejscia przewodow przez stropy i sciany nalezy prowadzié w tulejach ochronnych, wypetnionych materiatem trwale plastycznym

— Mocowanie przewodow poziomych nalezy wykonac¢ minimalnie co 1,5 a pionowych minimalnie co 3,5 m

— Odlegtos¢ grzejnikow od sciany powinna wynosic od 5 c¢cm do 10 cm
— Piony 1 gatazki do grzejnikow nalezy wykonac rurami sta\owymi ocynkowanymi ftaczenymi ksztattkami zaciskowymi np system C—stahl
— Poziomy zasilania | powrotu pionéw prowadzone w piwnicy budynku wykonac rurami stmowym{ przewodowym\ ze stali czarnej spawane;.

poziomow izolowa¢ pianka PE o grubosci jak Srednica rury. taczenia otulin pianki izolacyjnej owija¢ tasma klejaca srebrna.

— Technologie kottowni wykonaé
izolacyjnej owija¢ tasma klejaca srebrna.
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