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Informacja dla Wykonawcow

Dotyczy udzielenia zamowienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja Zespoltu
Szkot w Glogowku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. 2 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien na postawione
pytanie do siwz:

Pytaniel

Zgodnie z projektem technicznym nalezy wpiaé kotly do istniejacego przewodu spalinowego
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu kotlowni. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy. ze
istniejacy przewod w pomieszezeniu kotlowni jest w zlym stanie technicznym. Z uzyskanych na
miejscu informacji wynika, ze jest on prawdopodobnie wyposazony w dwa wklady spalinowe. Czy
zakres prac ujety w projekcie technicznym i przedmiarze pozostaje bez zmian tzn.: nalezy tylko
przylaczy¢ kotly do istniejacego przewodu spalinowego?

Odp. 1

Zakres prac ujetych w projekcie technicznym i przedmiarze pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

W pomieszczeniu przeznaczonym na kotlownie gazowa dla celow cieplej wody uzytkowej znajduja
si¢ piony i istniejace instalacje wodno — kanalizacyjne, ktére sa w zlym stanie technicznym: widoczne
przecieki, rurociagi naprawiane obejmami etc. Zakres prac przewidziany w projekcie technicznym nie
obejmuje wymiany tej instalacji. Rozumiemy. ze zgodnie z zapisami w PT elementy te nie wchodza w
zakres oferty.

Odp. 2

Zakres prac przewidzianych w projekcie technicznym nie obejmuje wymiany instalacji wodno-

kanalizacyjnej.




