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Pracownia obs ugi konsumenta (pom. 1.1):

T,

CoNoU AWM

ekspres do kawy

ch odziarka z zamra ark
zmywarka,

kuchnia elektryczna/ wywiew,
kuchenka mikrofalowa,
komputer,

drukarka,

tablica multimedialna,
telewizor

Pracownia recepcji (pom. 1.2):

8.
9.
10.
11.
7.
12.
13.
14.

tablica multimedialna,
telewizor

komputery przeno ne 15 szt
(listwa gniazdek),

komputer 2 szt,

drukarka,

drukarka fiskalna.

czytnik kart p atniczych?,
aparat telefoniczny z faksem

Jednostka mieszkalna (pom. 1.3 + 1.4):

15.
16.
17.

radio,
o wietlenie nad lustrem (azienka),
gniazdko na odkurzacz.

Pozosta e oznaczenia:

18. zamykane pojeminki na odpady sta e

19.1
20.

ustro wisz ce - wymiar do ustalenia
aweczki drewniane h=45cm

21. wieszaki na odzie
22. tablica informacyjna
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NR NAZWA POW.
1.1 |Pracownia obs ugi konsumenta 43.32
1.2 |Pracownia recepcji 21.33
1.3 [Pokéj mieszkalny (20s.) 12.74
1.4 | azienka 4.22
1.5 |Pom. gospodarcze 3.84
SUMA:| 85.45m2
2.1 |Komunikacja 25,39
2.2a |Hauskiping / pom. wézka 4,29
2.2b |magazyn po cieli 3,92
2.2c |pom. rodkéw czysto cii brodownika 3,38
2.3 |Sztania 7,55
2.4 |Toalety damskie / umywalnia+ust py 11,50
2.5 |Toalety m skie / umywalnia+ust py 12,38
SUMA:| 68.41m?2
154.45m2
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=~ < schemat RZUT PO ACI DACHOWEJ

izolacja przeciwwodna z papay .
termozgrzewalnej x2 1 . 100

istniej ca ciana no na
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POWIERZCHNIA DACHU OBJ TA OPRACOWANIEM
<p = 186,25m2

PRONABUD
ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12
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Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
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RZUT POSADZKI
SCHEMAT | PI TRA 1-75
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projektowany odp yw liniowy
(monta wg. wytycznych producenta)
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ZESTAWIENIE POIWIERZCHNI U YTKOWEJ]
NR NAZWA POW.
1.1 |Pracownia obs ugi konsumenta 43.32
1.2 |Pracownia recepcji 21.33
1.3 |Pokéj mieszkalny (20s.) 12.74
1.4 | azienka 4.22
1.5 |Pom. gospodarcze 3.84
SUMA:| 85.45m2
2.1 |Komunikacja 25,39
2.2a |Hauskiping / pom. wozka 4,29
2.2b |magazyn po cieli 3,92
2.2¢ |pom. rodkéw czysto cii brodownika 3,38
2.3 |Sztania 7,55
2.4 |Toalety damskie / umywalnia+ust py 11,50
2.5 |Toalety m skie / umywalnia+tust py 12,38
SUMA:| 68.41m?2
154.45m2
PRONABUD
ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
a b . C . d .. tel./fax: 0 77 436 21 12
p ytka gresowa / pod ogowa / 30x30cm / p ytka gresowa - mozaika/ pod ogowa / istniej ca posadzka z p ytek ceramicznych - bez p ytka coko owa dobrana z kolecji w kolorze tym samy co Przebudowa | zmiana sposobu U ytkowania
odporno na cieranie PEI5/ 10x10cm w arkuszach / odporno na zmian / zabezpieczy na czas prac wykonawczych projektowana posadzka / 30x10cm / cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
antypo lizgowe R9 / kolor szary - cieranie PEI 5/ antypo lizgowe R9 / / kolor szary -betonopodobne / 48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
betonopodobne kolor ciemno szary - betonopodobne, METY BIERZ CE COKO U =148,0mb RZUT POSADZKI CZ. 1+ CZ. I 1:75
. . ; . nrrys.:
POWIERZCHNIA POSADZKI = 153,0 m2 uk adane ze spadkiem w kierunku P ohitektira | | ™o -arch. Agata Suchi ska 02I0POKKI2013
Odp yWU _ 0 2 ﬁ(%gsilraf;ﬁm-r mgrin . Jerzy Sylwestrzak  244/83/Op, 6/02/0Op A6
POWIERZCHNIA POSADZKI=2,0m over T —
architektura P 1] 2016




ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE NA RYSUNKACH

PRODUCENT STOLARKI INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE

7/
2
schemat okien
i drzwi
< | & e G-
= ) e

WYMIARY ZESTAWCZE SxH 160x200 90x200 80x200 90x200 90x200 90x200
WYMIARY W  WIETLE | So [mm] 1600 1000 900 1000 1000 1000
OTWORU Ho [mm] 2700 2700 2700 2100 2100 2100
WYMIARY ZEWN TRZNESz [mm] 944 844 944 944 944
O CIE NICY Hz [mm] 2738 2738 2038 2038 2038
POWIERZCHNIA SxH [m2] 3,2 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8
RAZEM szt. 1 2 1 3 3 3
STRONA OTWARCIA L/P L/P P P P L P
UWAGI NAD WIETLE NAD DRZWIAMI 160X60 NAD WIETLE NAD DRZWIAMI 90X60 [NAD WIETLE NAD DRZWIAMI 80X60 | Z KRATK WENT. Z KRATK WENT.

OZNACZENIE NA RYSUNKACH

PRODUCENT STOLARKI INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE SYSTEMOWE

a4t I
schemat okien /
i drzwi / N

WYMIARY ZESTAWCZE HoxSo 110x95+50 120X120 120X120

ZEWN TRZNE WYMIARNSZ [mm]

OKNA Hz [mm]

WYMIARY W WIETLE |S [mm]

O CIE NICY H [mm]

POWIERZCHNIA SxH [m2] 1,6 1,4 1.4

RAZEM s7t. 12 1 4

STRONA OTWARCIA[P/L] L - ---

WSPO CZYNNIK Umax W/m2K 0,9 1,1 1,1 PRONABU D

RODZAJ OKNA ZEWN TRZNE WEWN TRZNE ZEWN TRZNE ul Tk":‘;kff‘atfﬁofezrgf”l";
UWAGI - OKNO PODAWCZE WIETLIK DACHOWY : .

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
ngl‘iﬁggﬁr’:—r mgrin . arch. Agata Suchi ska 02/0POKK/2013 nrrys.:
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PRZEKROJ A-A
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poszycie dachu z papy termozgrzewalnej x2

pe ne deskowanie gr. 2,5cm

krokwie drewniane (pustka wentylacyjna) wg.
istniej cych

legary drewniane wymiary wg. istniej cych

wype nione we n mineraln gr. 9cm
wiatroizolacja

konstrukcja wsporcza stalowa (podlegaj ca
knserwacji) wype nione we n mineraln gr. 5cm
belki stalowe, konstrukcja no na dachu (podlegaj ca
knserwacji) wype nione we n mineraln gr. 15cm
sufit powieszany z p yt katon.-gips.

tynk mineralny na siatce i kleju - kolor szary gr. 2-5mm

p yta termoizolacyjna drewnopochodna z mo liwo i

bezpo redniego wyko czenia gr. 15cm

paroizolacja i wiatroizolacja

ruszt drewniany 9x9cm wypelniony welng mineralng gr. 9cm
p yta OSB gr. 22mm

ruszt instalacyjny 6x3cm wype niony we n mineraln gr.
6cm

p yta katon.-gips.

posadzka z p ytki ceramicznej - 30x30cm
(antypo lizgowe) gr. 1cm

wylewk cementowaa, beton C16, gr. 7cm
folia budowlana paroizolacyjna

istniej cy strop - bez zmian

p yta karton.- gips.

ruszt aluminiowy gr. 7/8cm wype niony we n
mineraln gr. 7/8 cm

p yta karton.- gips.

PRONABUD
ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

PRZEKROJ A-A 1:50
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—1 schemat:

Al

projektowana belka stalowa do
monta u prowadnicy ciany modu owej
(wg. wytycznych producenta)

Al

PRZEKROJ B-B
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projektowana belka stalowa do
monta u prowadnicy ciany modu owej
(wg. wytycznych producenta)
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poszycie dachu z papy termozgrzewalnej x2

pe ne deskowanie gr. 2,5cm

krokwie drewniane (pustka wentylacyjna) wg.
istniej cych

‘ . legary drewniane wymiary wg. istniej cych

wype nione we n mineraln gr. 9cm
wiatroizolacja

konstrukcja wsporcza stalowa (podlegaj ca

| knserwacji) wype nione we n mineraln gr. 5cm
belki stalowe, konstrukcja no na dachu (podlegaj ca
\ knserwacji) wype nione we n mineraln gr. 15cm
sufit powieszany z p yt katon.-gips.

B . tynk mineralny na siatce i kleju - kolor szary gr. 2-5mm
p yta termoizolacyjna drewnopochodna z mo liwo i
bezpo redniego wyko czenia gr. 15cm
paroizolacja i wiatroizolacja
ruszt drewniany 9x9cm wype niony we n  mineraln gr. 9cm
p yta OSB gr. 22mm
ruszt instalacyjny 6x3cm wype niony we n  mineraln gr.
6cm
p yta katon.-gips.

posadzka z p ytki ceramicznej - 30x30cm

(antypo lizgowe) gr. 1cm

‘ . wylewk cementowaa, beton C16, gr. 7cm
folia budowlana paroizolacyjna

\ - istniej cy strop - bez zmian

‘ D - pytakarton.- gips.

- ruszt aluminiowy gr. 7/8cm wype niony we n
mineraln gr. 7/8 cm
p yta karton.- gips.

E . istniej cy strop bez cian
. pustka powietrza

ruszt stalowy gr 7 cm

p yta karton.- gips.

PRONABUD

ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
ci obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

Ccz

PRZEKROJ B-B 1:50

PES#E;E'{GQT mgrin . arch. Agata Suchi ska 02/OPOKK/2013 nros:
F:(ESS‘],[FPI(;Q’ET mgr in . Jerzy Sylwestrzak ~ 244/83/Op, 6/02/0Op
ar@fﬁéﬁl{ra in . arch. Pawe Prokopowicz Il 2016




47,18 H718
|
/
+6,88 +6,88 | ||
S
+5,98
N L
O !
®
;)ﬁ j =| 9
r G N
Cll |
+3,88 ‘

PRZEKROJ C-C i D-D

1:50

E]

+7,18 +7,18 +7,18
[e)]
il Il ‘ il L ! +6,88 NI
N 6108 + 6,58 + 6,08 8 + 6158 D 45098
[le]
9
A O J
&
== = [
] ]

0]
95

43,88

LT
=T ~ 19
G _— —_— — ||]-/ N n 8
‘ejep 8 ' Z ::j . I -V - 27 —
. J
I WOO'E=H S e I
I8El+ gl = s A
N O 9 00¢
I [ ! 08 I woL‘e=H —
I ) ' e
X 80T : 292
I \\\\ 3 33 4 Q I ]
96T e il ) 1
L¥T ) _'I § ] / o
AT AL S A
B6ES @l
G = 4 2@5 v L— ;_)5 u

poszycie dachu z papy termozgrzewalnej x2

pe ne deskowanie gr. 2,5cm

krokwie drewniane (pustka wentylacyjna) wg.
istniej cych

legary drewniane wymiary wg. istniej cych

wype nione we n mineraln gr. 9cm
wiatroizolacja

konstrukcja wsporcza stalowa (podlegaj ca
knserwacji) wype nione we n mineraln gr. 5cm
belki stalowe, konstrukcja no na dachu (podlegaj ca
knserwacji) wype nione we n mineraln gr. 15cm
sufit powieszany z p yt katon.-gips.

tynk mineralny na siatce i kleju - kolor szary gr. 2-5mm

p yta termoizolacyjna drewnopochodna z mo liwo i

bezpo redniego wyko czenia gr. 15cm

paroizolacja i wiatroizolacja

ruszt drewniany 9x9cm wype niony we n mineraln gr. 9cm
p yta OSB gr. 22mm

ruszt instalacyjny 6x3cm wype niony we n mineraln gr.
6cm

p yta katon.-gips.

posadzka z p ytki ceramicznej - 30x30cm
(antypo lizgowe) gr. 1cm

wylewk cementowaa, beton C16, gr. 7cm
folia budowlana paroizolacyjna

istniej cy strop - bez zmian

p yta karton.- gips.

ruszt aluminiowy gr. 7/8cm wype niony we n
mineraln gr. 7/8 cm

p yta karton.- gips.

istniej cy strop bez cian
pustka powietrza

ruszt stalowy gr 7 cm

p yta karton.- gips.

PRONABUD

ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
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(proj. ciana. zewn trzna)
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LEGENDA: T ST
1. poszycie dachu z papy termozgrzewalnej x2 13 15 14
wykona wg. wytycznych i zalece producenta . .
2. pyta OSB (frezowana) gr. 22mm wodoodporna z
certyfikatem trudnopalno ci
3. ruszt wsporczy drewniany 8x6cm jako pustka
wentylacyjna (wg. istniej cych) 13. drewniana belka montazowa dla okna
4. legary drewniane 9x6cm (wymiary wg. po aciowego 12x6cm
istniej cych) 14. pyta katonowo - gipsowa gr. 1.25mm (w
5. we na mineralna gr. 9cm miejscach po cze naro nikéw i z innymi
6. paroizolacja i wiatroizolacja materia ami zastosowa eleastyczn ta m
7. istniej ca konstrukcja wsporcza stalowa h=5cm lizgow oraz akustyczn cao prac wykona
- przewidziana do konserwacji wg. wytycznych producenta)
8. we na mineralna ar. 5cm 15. pas obrobki blacharskiej Wykona wg.
9. belki stalowe h=15cm rozstaw co ok. 220cm
(konstrukcja no na dachu) - przewidziana do
konserwacji
10. we na mineralna gr. 15cm PRONABUD
11. sufit podwieszony - systemowy, z p yt ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
karton.-gips. 12,5mm (w miejscach po cze tel./fax: 0 77 436 21 12
naro nikoéw i z innymi materia ami zastosowa Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
elastyczn ta m lizgow oraz akustyczn cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
;f‘ofjucgft‘:)wy""”a wg. wytyeznych 48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
12. okno dachowe ( wietlik) do stropodachdw - DETAL A l'lQ
nieotwieralne 120x120cm, monta  zgodnie PROJEKTANT | mgrin . arch. Agata Suchi ska  02/0POKK/2013 nrys.:
wykona wg wytycznych producenta ze PROJEKTANT Al 1
szczegbln uwag na szczele i elastyczne konstr. i arch, |M9"in . Jerzy Sylwestizak - 244/83/0p, 6/02/0p
wykonanie izolacji przeciwodnej stolarki ASYST _ v
(U:m|n1,1W/m2K) architektdra in . arch. Pawe Prokopowicz ”I 2016




LEGENDA:

1.

No oA~

©

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

(proj. ciana. zewn trzna)

DETAL B
1:10
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il

tynk mineralny na siatce i kleju gr. 2-5mm

kolor RAL 7047 (telegrau 4)

p yta termoizolacyjna drewnopochodna z

mo liwo i bezpo redniego wyko czenia gr.

15cm

paroizolacja

konstrukcja monta owa drewniana 9x9cm

we na mineralna gr. 9cm

pyta OSB gr. 22mm

drewniany ruszt instalacyjny 5x3cm uk ad

poziomy

we na mineraln a gr. 5cm

2 x p yta katonowo - gipsowa gr. 1.25mm (w

miejscach po cze naro nikéw i z innymi

materia ami zastosowa elastyczn ta m
lizgow oraz akustyczn cao prac wykona

wg. wytycznych producenta)

naro nik aluminiowy z siatk szer. 10x10cm

obrébka blacharska ze stali ocynkowanej

powlekanej w kolorze RAL 7005 (mausgrau)*

parapet zewn trzny ze stali ocynkowanej

powlekanej w kolorze RAL 7005 (mausgrau)*

stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7005

(mausgrau) - monta wg. wytycznych

producenta

s upek drewniany 9x7cm - monta owy dla

stolarki okiennej

parapet wewn trzny z PCV w kolorze RAL

7005 (mausgrau)

wewn trzy parapet mi dzy otworami okiennymi

wyk czony pytk ceramiczn Hp=112

istniej ca konstrukcja stalowa - bez zmian

izolacja stolarki okiennej wengarkiem z

termoizolacji gr. 4 cm i wyko czonej tynkiem

mineralnym kolor RAL 7047 (telegrau 4)

Ve ~ *OBROBKI BLACHARSKIEJ
- - PARAPETU ORAZ GZYMSU
1:10
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PRONABUD
ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
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(proj. okap dachu)
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LEGENDA:
1. poszycie dachu z papy termozgrzewalnej x2
wykona wg. wytycznych i zalece producenta ;
2. pyta OSB (frezowana) gr. 22mm WOdOSSESO‘}gg\LgEZQS
certyfikatem trudmopalno ci 110
3. ruszt wsporczy drewniany 8x6cm jako pustka
wentylacyjna (wg. istniej cych) 20
4. legary drewniane 9x6cm (wymiary wg. ;ﬁ
istniej cych)
5. we na mineralna gr. 9cm
6. paroizolacja i wiatroizolacja
7. istniej ca konstrukcja wsporcza stalowa h=5cm
- przewidziana do konserwacji ~
8. we na mineralna gr. 5cm o
9. belki stalowe h=15cm rozstaw co ok. 220cm
(konstrukcja no na dachu) - przewidziana do
konserwaciji
10. we na mineralna gr. 15cm
11. sufit podwieszony - systemowy, z p yt L /"b
karton.-gips. \}
12,5mm (w miejscach po cze naro nikéw iz
innymi materia ami zastosowa eleastyczn
ta m lizgow oraz akustyczn cao prac
wykona wg. wytycznych producenta) PRONABUD
12. grzebie okapowy z kratk wentylacyjn h=8cm ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
13. orynnowanie (rynny 2 @180mm, rury spustowe tel./fax: 0 77 436 21 12
@150m) ze stali ocynkowanej powlekanej w Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
kolorze RAL 7005 (mausgrau)* prace monta owe cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
wykona wg. wytycznych producenta 48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
14. czo o okapu wko czone jako obrébka blacharska DETAL C 1:10
ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL PROJEKTANT _ _ nrrys.:
7005 (mausgrau)* architektura | ™97 i . arch. Agata Suchi ska 02/0POKK/2013
15. podbitka okapu wykona z deski modrzewiowej gr. PROJEKTANT | Al 3
2.5cm zaimpregnowana i ZabeZpiecZOﬂa na Konstr. | arch. | M9rin . Jerzy Sylwestrzak  244/83/Op, 6/02/0p
dzia ania warunkéw atmosferycznych , _
16. izolacja termiczna z we ny mineralnej gr. 5cm ar@fﬁtﬁ?u’ra i areh. Pawe Prokopontcz 1112016




(proj. wej cia do szatni)
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konstrukcja drzwi stalowych z ramy

stalowej 3x6cm
p askownik stalowy 10x60mm -

wymian stalowy 3x6cm
uk ad pionowy

stropodachem
8.

6.
7.

PRONABUD
ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

DETAL D 1:20
PROJEKTANT mgrin . arch. Agata Suchi ska 02/0POKK/2013 nrrys.:
architektura

PROJEKTANT mgr in . Jerzy Sylwestrzak  244/83/Op, 6/02/0Op ‘ ‘1 |

konstr. i arch.

ASYST. i i
architektura in . arch. Pawe Prokopowicz ”I 2016




przekroj :

E-E- - - - 1

(projektowane nadpro e)
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LEGENDA:
1. 3x belka stalowa dwuteowa h-10cm, roztaw
osiowy co 9 cm (konstrukcja no na podci gu)
2. blacha stalowa 6x8cm o d ugo ci 40cm,
po czona spawem z belkami stalowymi-
stosowana na gérze i na dole belek stalowych
3. wykute gniazdo pod nadpro e
4. istniej ca cianano nagr42cm
5. we na mineralna mi dzy belkami gr 10cm
6. pyta kartonowo-gipsowa R30
7. sufit podwieszany z p yt karton.- gips. gr

12,5mm (w miejscach po cze naro nikéw iz
innymi materia ami zastosowa elastyczn

ta m lizgow oraz akustyczn cao prac
wykona wg. wytycznych producenta)

7,10
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6,94
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PRONABUD

ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
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(projektowane nadpro e)
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LEGENDA:

listwa przy cienna 8x8cm
panel drzwi przesuwnych 95,5cm 45,00
panel teleskopowy 95,5cm
rozsuwany teleskop 12 cm

tor jezdny

projektowana ciana wewn trzna
spos6b mocowania toru jezdniowego
do stropodachu

260,4

NogaswdbE

o

s up stalowy o profilu 8x8cm
9. projektowana stolarka okienna

PRONABUD

ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

10. sufit podwieszany z p yt karton.- gips. gr
12,5mm ( w miejscach po cze naro nikow iz
innymi materia ami zastosowa elastyczn

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
+ 3,88 cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
N N 48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
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ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12
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ci obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
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ZESTAWIENIE POIWIERZCHNI U YTKOWEJ
NR NAZWA POW.
1.1 |Pracownia obs ugi konsumenta 43.32
1.2 |Pracownia recepcji 21.33
1.3 |Pokéj mieszkalny (20s.) 12.74
1.4 | azienka 4.22
1.5 |Pom. gospodarcze 3.84
SUMA:| 85.45m2
2.1 |Komunikacja 25,39
2.2a |Hauskiping / pom. wézka 4,29
2.2b |magazyn po cieli 3,92
2.2c [pom. rodkow czysto cii brodownika 3,38
2.3 |Sztania 7,595
2.4 |Toalety damskie / umywalnia+ust py 11,50
2.5 |Toalety m skie / umywalnia+ust py 12,38
SUMA:| 68.41m2
154.45m2

PRONABUD
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

cz

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
ci obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej

48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

RZUT BUDOWLANY CZ. | 1.50

ngﬁggg{a’;-r mgrin . arch. Agata Suchi ska 02/0POKK/2013 nrrys.:

Fl’gnos‘ltlflf;ﬁm-r mgr in . Jerzy Sylwestrzak ~ 244/83/Op, 6/02/Op ‘ ‘ 1
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Bm?h

_/ /;f/;/aq

SKALA 1:100

I B

3,87 =
H =260cm

Kanay wentylacyjne nawiewne, stal ocynkowana
Kanay wentylacyjne wywiewne, stal ocynkowana
Dop yw wie ego powietrza

Klimatyzator cienny w systemie multi-split pod czony do
jednostki zewn trznej znajduj cejsi nad stropem
pomieszczenia 1.1

-wydajno ch odnicza max - 5,95 kW

-wydajno  grzejna max - 6,44 kW

- pobdér mocy maksymalny - 230V; 2,23 kW

Klimatyzator cienny pod czony do jednostki zewn trznej
znajduj cej si nad stropem pomieszczenia 1.2

-wydajno ch odnicza max - 3,30 kW

-wydajno grzejna max - 3,72 kW

- pobér mocy maksymalny - 230V; 1,30 kW

Rury freonowe prowadzone w strefie sufitu
podwieszonego do agregatu zen trznego
umieszczonego nad stropem

WK-W1

WK-W2

WK-W3

WK-W4

WK-W5

WK-N1

WK-N2

WK-N3

NW1

Nw2

N-el

Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 60 W

Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 30 W
Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 55 W
Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 20 W
Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 20 W
Wentylator kana owy nawiewny: 230V, do 20 W
Wentylator kana owy nawiewny: 230V, do 55 W
Wentylator dachowy wywiewny: 230V, do 60 W
Nagrzewnica wodna: 6 kW

Nagrzewnica wodna: 5.5 kW

Nagrzewnica kana owa elektryczna: 230V, 1 kW

PRONABUD

ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania

ci obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej

Cz
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT 1:100
PROJEKTANT : nrrys.:
INST. SANIT mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op
ASYST. mgrin . Pawe Sylwestrzak S 1
INST. SANIT
I 2016




WENTYLACJA MECHANICZNA
SKALA 1:100
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Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 35 W

Wentylator kana owy wywiewny: 230V, do 20 W

Wentylator kana owy nawiewny: 230V, do 40 W

Kana y wentylacyjne nawiewne, stal ocynkowana

Kana y wentylacyjne wywiewne, stal ocynkowana

Dop yw wie ego powietrza

PRONABUD
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u  ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT

1:100

INST. SANIT

PROJEKTANT mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op

nrrys.:

ASYST. mgrin . Pawe Sylwestrzak
INST. SANIT

ST

112016




KANALIZACJA SANITARNA
SKALA 1:100
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Kanalizacja wykonana z rur PCV

KS1 Projektowany pion PVC @ 110 wyprowadzony z piwnicy budynku, poprowadzi po
elewacji ponad dach najwy szej kondygnacji budynku i zako czy wywiewk

KS2 Projektowany pion PVC @ 75 wyprowadzony z piwnicy budynku, poprowadzi po
elewacji ponad dach najwy szej kondygnacji budynku i zako czy wywiewk

rednice podej
- dla miski ust powej: 0,11 m,
- dla wanny i umywalek: 0,05 m,
- dla zlewozmywaka: 0,075 m.

PRONABUD
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej

KANALIZACJA SANITARNA - RZUT

1:100

PROJEKTANT i
INST. SANIT mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op

ASYST. mgr in . Pawe Sylwestrzak
INST. SANIT

nrrys.:

S2

112016




KANALIZACJA SANITARNA
SKALA 1:100
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Kanalizacja wykonana z rur PCV

Projektowany pion PVC @ 110 wyprowadzi ponad dach najwy szej kondygnaciji
budynku i zako czy wywiewk

rednice podej
- dla miski ust powej: 0,11 m,
- dla pisuaru i umywalek: 0,05 m,
- dla brudownika i wpustu ciekowego: 0,075 m.

PRONABUD
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u  ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
KANALIZACJA SANITARNA - RZUT 1:100

PROJEKTANT mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op nrys.:

INST. SANIT S 2 !
ASYST. mgrin . Pawe Sylwestrzak

INST. SANIT
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INSTALACJA WODOCI GOWA

SKALA 1:100

Projektowana instalacja wody ciep ej PEX

Projektowana instalacja wody zimnej PEX PRONABUD
) J y J ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
Projektowana instalacja cyrkulacijij PEX S tel.ffax: 0 77 436 21 12
Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
w1 Projektowany z rur PEX pion wody ciep ej, zimnej i cyrkulacji, wyprowadzony z piwnicy zako czony 5 cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
cm nad posadzk iza lepiony za lepk do rur PEX 48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
w2 Projektowany z rury PEX pion wody zimnej wyprowadzony z piwnicy zako czony 5 cm nad posadzk i KINSTALACJA WODOCI GOWA - RZUT 1:100
Za Ieplony za Iepk do rur PEX F:ﬁg:iﬁg;ﬁﬂ:r mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op nrrys.:
Wszystkie podej cia pod przybory wykona przewodami @ 16 ASYST. | mgrin . pawe Sylwestrzak 83
INST. SANIT
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INSTALACJA WODOCI GOWA
SKALA 1:100

+3.87

H=2,70m

w czy do istniej cej
instalacji

Projektowana instalacja wody ciep ej PEX
Projektowana instalacja wody zimnej PEX

Projektowana instalacja cyrkulacjij PEX

Wszystkie podej cia pod przybory wykona przewodami & 16

PRONABUD
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u  ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
WENTYLACJA WODOCI GOWA - RZUT 1:100

PROJEKTANT mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op nrrys..

INST. SANIT S 3'
ASYST. mgrin . Pawe Sylwestrzak
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CENTRALNE OGRZEWANIE
SKALA 1:100

CV11-60x200

DN25

CV11-60x200

Instalacja centralnego ogrzewania powroét, mied
Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie, mied

Projektowany wyprowadzony z piwnicy pion instalacji c. 0. mied DN
32 zako czony 5 cm nad posadzk i uzbrojony w odpowietrzniki

Projektowany pion instalacji c. 0. mied DN 25 zako czony w suficie
podwieszanym i uzbrojony w odpowietrzniki

Projektowany pion instalacji c. 0. mied DN 25 zako czony w suficie
podwieszanym i uzbrojony w odpowietrzniki

Nagrzewnica wodna: 6 kW

Nagrzewnica wodna: 5.5 kW

PRONABUD

ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55

CENTRALNE OGRZEWANIE - RZUT 1:100
F:ﬁg.‘ll.Eél'QH_T mgrin . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/0Op nrrys.:
INSA'EYSSATI\.IIT mgrin . Pawe Sylwestrzak 84
112016




CENTRALNE OGRZEWANIE
SKALA 1:100
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Instalacja centralnego ogrzewania powr6t, mied

Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie, mied

PRONABUD

ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu u  ytkowania
cz ciobiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Koi ciuszki 55
CENTRALNE OGRZEWANIE - RZUT 1:100

PROJEKTANT mgr in . Jerzy Ka wa 128/78/Op, 18/88/Op nrrys..

INST. SANIT S4l
ASYST. mgrin . Pawe Sylwestrzak
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| DANE OGOLNE
.1 TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewn trznych
instalacji elektrycznych w zadaniu inwestycyjnym:

Rodzaj inwestycji Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania cz ci obiektu
na potrzeby pracowni hotelarskiej
adres budowy 48-200 Prudnik, ul. Ko ciuszki 55

1.2 PobsTAwA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania stanowi :
- Zlecenie wykonania projektu,

- podk ady budowlane,

- inwentaryzacja,

- obowi zuj ce normy i przepisy,
- uzgodnienia mi dzybran owe.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodz :

rozdzielnice wewn trzne,

instalacja o wietlenia podstawowego,
instalacja gniazd wtykowych,
instalacja przeciwprzepi ciowa,
ochrona przeciwpora eniowa.
okablowanie strukturalne,

zasilanie urz dze technologicznych,
kontrola dost pu.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

II.L1 STAN ISTNIEJ CY.

Budynki Bursy i Szko y przy Zespole Szk6 Rolniczych zlokalizowane w Prudniku przy ul.
Ko ciuszki 55 zasilane s poprzez z cze kablowe nr 7156 ze stacji transformatorowej P-k Ko-
ciuszki.

W budynku Bursy w wiatro apie zabudowana jest rozdzielnica g 6wna budynku RG w
ktorej zabudowany jest trojfazowy licznik energii elektrycznej. Z rozdzielnicy RG zasilane s
obwody odbiorcze oraz inne rozdzielnice oddzia owe. Moc umowna dla obiektu wynosi 16 kW,
zabezpieczenie przedlicznikowe bezpieczniki DO2 3x35A. Instalacja elektryczna wykonana
jest w uk adzie TN-C-S, przewody uk adane s pod tynkiem.

W budynku szko y na parterze zabudowana jest rozdzielnica g éwna Szko y, w ktérej za-
budowane s dwa uk ady pomiarowe wraz zabezpieczeniami pozosta ych rozdzielnic pi tro-
wych. Moc umowna dla budynku Szko y wynosi 16 i 17 kW. Instalacja elektryczna wykonana
jest w uk adzie TN-C-S, przewody uk adane s pod tynkiem.

1.2 STAN PROJEKTOWANY .

11.2.1 BILANS MOCY.

Na schemacie ideowym rozdzielnicy RH i RC w tabelce przedstawiono obci enie
poszczegoélnych typow odbiornikéw.



W pracowni hotelarskiej czna moc zainstalowanych urz dze wynosi Pi=29,70 kW.
Przy przyj tych wspd czynnikach jednoczesno cir6 nych dla danego typu odbiornikbw czne
zapotrzebowanie na moc elektryczn projektowanej rozdzielnicy RH wynosi 22,14 kW.

Pracowni hotelarsk projektuje si w dotychczas nieu ytkowanych pomieszczeniach
rozdzielnic RH, dlatego nale y wyst pi do TAURON Dystrybucja S.A. o0 zwi kszenie mocy
0 22kW na jednym z uk adéw pomiarowych.

Zapotrzebowanie na moc przebudowywanych pomieszcze w Bursie wynosi 2,5 kW.
Istniej ce zabezpieczenie g 6wne Bursy wynosi 3x35A i pozwala na pobér mocy do 22 kW.
Obecnie bursa ob 0 ona jest tylko na 2 pietrze i nie wykorzystuje ca €] mocy, wi ¢ wzrost
mocy spowodowany przebudow pomieszcze nie wymaga zwi kszenia mocy
przy czeniowe;j.

11.2.2 ROzZDZIELNICE WEWN TRZNE

- Projektowana rozdzielnica RH - zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow
zaprojektowano w typowej rozdzielnicy podtynkowej o 96 modu ach, IP 30 i wymiarach
770x590x134. Rozdzielnic zabudowa na pi trze w pomieszczeniu komunikaciji.
Rozdzielnic zasili kablem YDY 5x16mm? z istniej cej rozdzielnicy RG Szkoy,
uk ada pod tynkiem. W istniej cej rozdzielnicy RG zabudowa roz cznik
bezpiecznikowy z wk adkami D02-40A. Rozdzielnic RH zabudowa w miejscu
przedstawionym na rys. |E-2.

- Istniej ca rozdzielnica RC — Rozdzielnica podtynkowa o IP 40 zabudowana na | pi trze
Bursy na klatce schodowej. W rozdzielnicy zabudowa dodatkowe zabezpieczenia
projektowanych obwodéw. Rozdzielnica RC zasilana jest z istniej cej rozdzielnicy RG
Bursy.

11.2.3  INSTALACJA ODBIORCZA.

Projektuje si wykonanie instalacji w uk adzie TN-S z wydzielon 'y ochronn PE. Typy i
warto ci zabezpiecze poszczegoélnych obwodéw oraz typy i przekroje przewodoéw podano na
schematach ideowych. Instalacj odbiorcz nale y wykona jako podtynkow =z
zastosowaniem osprz tu podtynkowego.

- GQuiAzDA WTYKOWE 230V:
Lokalizacj oraz wysoko monta u gniazd wtykowych ogdlnego stosowania oraz gniazd data
przedstawiono na rys. nr I[E-1, IE-2, IE-3.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa osprz t o stopniu ochrony IP 44, w pozosta ych
pomieszczeniach o stopniu ochrony IP 20.

- O WIETLENIE BUDYNKU
Instalacje o wietleniow nale y wykona zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN
12464-1:2004 ,, wiato i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz 1. Miejsca pracy we
wn trzach”
O wietlenie zaprojektowano typowymi oprawami wietldwkowymi do monta u w stropie
podW|eszanym przmeUJ c nast puj ce p02|omy nat enia o wietlenia:
pracownie obs ugi konsumenta i recepcja - 500 lux,

pomieszczenie gospodarcze - 200 lux,
pomieszczenie szatni - 200 lux,
obszary komunikacyjne - 100 lux,
pomieszczenia sanitarne - 200 lux.

O wietlenie w pomieszczeniu pracowni obs ugi konsumenta oraz recepcji zaprojektowano
typowymi oprawami o wietleniowymi do wbudowania w strop podwieszany, oprawy do
wietlowek liniowych 4x14W, ze statecznikami elektronicznymi EVG oraz z rastrem
parabolicznym o stopniu ochrony IP 20.

W pomieszczeniu szatni oraz w komunikacji Bursy nale y zastosowa oprawy do wbudowania
w strop do wietldbwek kompaktowych o mocy 2x26W z dyfuzorem opalowym i IP20.



W pomieszczeniu komunikacji Szkoy zaprojektowano oprawy do wbudowania w strop
podwieszany do wietlowek liniowych 4x14W z dyfuzorem opalowym o IP20.
W pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych oraz magazynach nale y zastosowa
oprawy typu downlights do wbudowania w strop do wietlowek kompaktowych o mocy 2x18 z
dyfuzorem opalowym i IP44. W pomieszczeniu mieszkalnym zaprojektowano wypust
o wietleniowy do zastosowania opraw o IP20. Nad umywalk w pomieszczeniu sanitarnym
nale y zastosowa opraw o IP44.
czniki instalacyjne montowa na wysoko ci 1,15m.

Zastosowa osprz to pr dzie znamionowym:

czniki instalacyjne o In = 10A,

gniazda wtykowe o In = 16A z bolcem ochronnym.

11.2.4  ZASILANIE URZ DZE TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU.

Zasilanie wentylacji w pomieszczeniach pracowni oraz w pokoju mieszkalnym zaprojektowano
z wydzielonych obwoddw rozdzielnicy RH ktéra sterowana b dzie dodatkowo poprzez

przeka nik czasowy. Wentylacja w pomieszczeniu sanitarnym 1.4 w czana b dzie

w cznikiem wiat a.

W przebudowywanych pomieszczeniach Bursy wentylacja pom. 2.2a, 2.2b i 2.2c zasilana

b dzie z obwodu o wietleniowego komunikacji. Wentylacja pomieszcze sanitarnych 2.3, 2.4 i
25w czanab dziez cznikbw obwodow o wietleniowych pomieszcze 2.4i2.5a
dodatkowo sterowana poprzez zegar. Kuchenka elektryczna oraz klimatyzacja pomieszcze
pracowni zasilana b dzie z wydzielonych obwodow rozdzielnicy RH.

Wszystkie urz dzenia montowa zgodnie z ich instrukcjami.

11.2.5 OCHRONA OD PORA E PR DEM ELEKTRYCZNYM.

Podstawow ochron od pora e stanowiizolacja ochronna. Jako dodatkow ochron od
pora e pr dem elektrycznym stosuje si szybkie, samoczynne wy czenie zasilania w
uk adzie sieci TN-S poprzez zastosowanie:

bezpiecznikow,

wy cznikéw nadmiarowych,

wy cznikéw ré nicowopr dowych.

Poprawno dzia ania powy szych zabezpiecze gwarantuje odpowiednio niska
p tla zwarcia.

11.2.6  OCHRONA PRZEPI CIOWA.

W celu ochrony instalacji oraz urz dze przed przepi ciami zaprojektowano
jednostopniowy ukad ochronny przepi ciowej skadaj cy si z ochronnikbw
przepi ciowe klasy B+C o poziomie ochrony <1,5kV zainstalowanych w rozdzielnicy RH.
Ochronniki przepi ciowe powinny czy przewody L1, L2,L3iN zszyn PE.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.1.1 SYSTEM KARTY HOTELOWEJ ORAZ KONTROLA DOST PU.

Zgodnie z przyj tym za o eniem w pokoju mieszkalnym 1.3 zaprojektowano system
karty hotelowej z zamkiem elektronicznym do drzwi zasilanym na bateri .
Dodatkowo w pokoju hotelowym przy drzwiach wej ciowych zaprojektowano cznik hotelowy
na kart odcinaj cy zasilanie instalacji odbiorczej w pokoju. Styk cznika steruje prac
stycznika zainstalowanego w rozdzielni RH, ktory pobudzony lub odwzbudzony poprzez styki
robocze podaje lub ,zdejmuje” napi cie z instalacji odbiorczej pokoju.

1.1.2 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.



Z istniej cej szafy dystrybucyjnej Szkoy nale y wyprowadzi dwie skr tki UTP 4x2x0,8 do
przebudowywanego pomieszczenia pracowni recepcji nr 1.2. W pomieszczeniu recepcji
zabudowa switch, z ktérego wyprowadzi przewody UTP 4x2x0,8 do gniazd abonenckich
oraz Access Pointa.

Instalacja okablowania strukturalnego b dzie wykonana w technologii UTP w oparciu o
komponenty kat. 6A. System okablowania strukturalnego musi spe nia wymagania norm:
ISO/IEC 11801 z dodatkami Am.1i Am.2 i PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174, PN-EN 50346.
Przewody nale y uk ada w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.

Z istnie] cej instalacji telefonicznej budynku szkoy doprowadzi do pomieszczenia 1.2 do
telefonicznego gniazdka abonenckiego przewdd YTKSY 2x2x0,5.

UwAGI.

Instalacje elektryczne winny by u o one zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC
60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporz dzeniem Ministra
Spraw Wewn trznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92, poz. 563 z p6 n. zm.) i
szczegb owymi normami i wytycznymi bran owymi.

Do realizacji budowy stosowa materiay dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. S to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa lub
deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn (Prawo Budowlane art.10).
Roboty nale y wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-monta owych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Wykonanie rob6t ziemnych poprzedzi wytyczeniem tras kablowych przez uprawnion
jednostk geodezyjn .

Wszelkie ewentualne odst pstwa od rozwi za podanych w niniejszym projekcie nale y
uzgodni z RE-Opole i projektantem.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona pomiary:

- rezystancji izolacji wiz-tu zasilania rozdzielnic i instalacji odbiorczych,

- rezystancji uziemienia,

- skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej,

Wyniki pomiaréw zaprotoko owa .

OBLICZENIA

V.1 DOBOR PRZEWODU DLA WEWN TRZNEJ LINIl ZASILAJ CEJ.

zasilanie z istn. RG do proj. RH
Pz = 22,14kW, Ig = 34,59A, In = 40A, L= 25m
Dobrano kabel YDY 5x16mm?
Sposéb wykonania instalacji: T.52-C3/C dla jednego kabla lq = 76A
Obci alno dugotrwaa 1z =76A
lg = 34,59A < In=40 A < Iz=76A
I, = 1.6*In = 64A< 1,45 * 1z=110,2A
Warunek spe niony.

V.2 DOBOR PRZEWODOW DLA OBWODOW ODBIORCZYCH.

Dla zasilania obwod6éw o wietleniowych oraz wentylatoréw dobrano przewody YDY
3*1.5mm? o 144=19,5A, przy zabezpieczeniu B10A,

Dla zasilania gniazd wtyczkowych, urz dze klimatyzacji, dobrano przewody YDY
3*2.5mm? o 144=27A przy zabezpieczeniu B16A,

Dla zasilania kuchenki elektrycznej dobrano przewody YDY 5*2.5mm? o 14=24A przy
zabezpieczeniu B16/3.



V.3 SPRAWDZENIE SPADKOW NAPI

Sprawdzenie spadkow napi

Do oblicze przyj to:
zasilanie RG — YDY 5x16mm? o dug. L = 16m
U% = 100*35850*16/55*400% *16 = 0,40%

na wewn trznych liniach zasilaj cych:

zasilanie RH — YDY 5x16mm? o d ug. L = 25m
U% = 100*22140*25/55*400% *16 = 0,39%

Po dokonaniu oblicze sprawdzenia spadku napi cia na obwodach

stwierdzono, e dla wszystkich obwodéw

U%< 3%

V.4 SPRAWDZENIE SKUTECZNO Cl OCHRONY OD PORA E .

Tab. nr 1.
R X z
Stacja 400kVA 0,0066 0,0167
Linia YAKY 4x120- 255m 01214 0,0510
Linia YAKY 4x70- 150m 0,1224 0,0300
W punkcie przy czenia 0.2505 0.0977
YDY 5x16 — 16m 0.0364 0.0032
Razem: do RG 0,2868 0,1009 0,3041
YDY 5x16 — 25m 0,0568 0,0050
Razem: do RH 0,3436 0,1059 0,3595

odbiorczych

Na podstawie powy szych danych wykonano obliczenia, ktére przedstawia tab. nr 2.
Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszych warunkéw.

Tab. nr 2.
Napi cie Pr d Impedancja | Wspé czynni | Napi cie | Warunek

Punkt zwarcia Znamionowe Znamionowy p tli k k zwarcia | spe niony |

Rozdz. RG Un zabezpieczenia zwarcia U,

I z

Rozdz. RH [V] [A] [] [V] tak/nie

obwody o w.

1,5mm?10A 230 10 1,8060 5 112,88 tak
Obwody gniazd i

urz dze 230 16 1,3227 5 132,27 tak

2,5mm?16A
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pojedyncze gniazdo wtykowe 230V IP20 2P+PE

podwdjne gniazdo wtykowe 230V IP20 2x2P+PE

potréjne gniazdo wtykowe 230V IP20 3x2P+PE
podwdjne gniazdo DATA 230V IP20 2x2P+PE

poczwdrne gniazdo DATA 230V IP20 4x2P+PE
pojedyncze gniazdo wtykowe 230V 1P44 2P+PE

IR
:
RH I -

KEf] -

rozdzielni

ca RH

poczwdrne gniazdo sieciowe 2xRJ45

podwdjne gniazdo telefoniczne 2xRJ11

puszka zakoficzona peszlem do zasilenia ptyty induk.

E— LACZNIK KARTY HOTELOWEJ — URUCHAMIANIE INSTALACJI POKOJOWEJ

m - puszka podlogowa 2x16A

— kanat instalacyjny w posadzce
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— oprawa typu downligts do s$wietlowek kompaktowych
2x18W EVG z dyfuzorem opalowym o IP44

— oprawa typu downligts do swietldwek kompaktowych
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pojedyncze gniazdo wtykowe 230V IP20 2P+PE
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E E E E E E E E E E E KE) KE’_ LfE) E E . - . Pokéj 1.3 / 1 — rozlqcznik izolacyjny 4—biegunowy 100A
i E e S 0 0 0 el el el el rel el el 0 X ;S > el e} E E E 2 — wylqcznik nadprqdowy 3—biegunowy B6A
£ E E E > > > > > > > > > > o > < R s s S 3 — lampka kontrolna
© 0, O, O, M M M M M M M M M M z [T9) P PN 3 L3 Lp) - - S A L.
x ;> X X > > > > > > > > > > S > = > > = > x x 5 4 — ochronnik przepieciowy klasy B+C
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= = = = = = - 6 — wytqcznik réznicowoprqdowy 2—biegunowy 25/30mA
® ® ® f% f% HR HR HR HR fk f% f% HR HH HH 7 — wylqcznik nadprqdowy 1—biegunowy B10A
® 8 — wylqcznik nadprqdowy 1—biegunowy B16A
9 — wylqceznik nadprqdowy 3—biegunowy B16A
10 — przekaznik czasowy
Nr obwodu F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5 F5.1 F5.2 F5.3 11 — stycznik instalacyjny
. ) . ) i jazdka niazdka . . . . jazdka [
- - ._|oswietlenie| oswietlenie . gniazdka 250 | gnioz 9 gniazdka | gniazdka 230 | . . gniazdka | gniazdka gmaz zasilanie . . . .
mwa | Gesfonte 2 | kontrle | ochione |oSvEtenel oom. 12| pom. gniazdko. 230 pom. 1.4 30 20 k0 pom. 1.1 | 9NoZ0Ka 2901 950 30 pom| 250 PR rezerwa kuchni zasilanie went. WK-W1, WK-W2, WK-N3 zasilanie went. WK-W3, WK-N2 zasilanie went. WK-W4, WK-N1, N-el zosilanie jedn. jzosilanie &40, ogyelenie pom. 1.3 dniazdeq 230 facznik korly
A szkoty ’ pom. 1. 1.5 komunikacja pom. 1. m“ggégwig a zpmyv'vorko peksbreé pom. 1.1 | komunikac. pom. 1. pom. 1.2 1.2 pomwé o elektrycznej zew. kimat. Zew. Kkimat. pom. .o 1. poxoy 1.
Pi [kW] 0,72 kW | 0,45 kW 0,50 kw 2,00 kW 2.00 kW 2.30 kW | 2.00 kW | 1.50 kW 1.00 kW 1.50 kW 1.00 kW | 1.00 kW 1.00 kW - 9.00 kW 0.15 kw 0.11 kW 1.04 kw 2.23 kW 1.30 kW 0,20 kW 2,00 kW -
UWAGI
1. UKLAD SIECIOWY: TN-S BILANS MOCY RH
2. OCHRONA OD PORAZEN [SZYBKIE_WYLACZANE
p PI Pi K P
3. ELEMENTY OZNACZONE (¥) PRZYSTOSOWAG DO PLOMBOEANIA OPIS ' z z
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC [kW] - [kW]
LACZNEE Z INNYMI DOKUMENTAMI MN.: PRONABUD
RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM. OSWIETLENIE 1.87 0,7 | 131 ul. Wyblckl(—)tglo/f13, 4(1)8;27023?;(11?;
el./Tax:
CNIAZDA 230V 14.00 05 | 100 Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
ELEK IV OoNA 9.00 1,0 | 900 czesci obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
WENTYLACJA | 183 10 483 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 55
KLIMATYZACJA : ! ' Schemat ideowy rozdzielnicy RH
RAZEM 29.70 22.14 .
iﬁigigg’?e'ﬂ_ inz. Norbert Moleda OPL/0226/PWOE/06 nrrys:
Pi — moc zainstalowana IE_4
E: : :vnsopcér::)é;;*ingq%g:ssowqmq insta/-l\asgesgllektr. mgr inz. Piotr Robota
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Nr obwodu FO0.1 F0.2 FO0.3 F1.1 F1.2 F2.3
oswietlenie . . .
urzl:dz::ia Zasilanie rozdz. istniejgce obwody pom. 2.1; 2.2q; oswietlenie pom. 2.3; 2.4; 2.5 gniazdka 223%.%)2' 2.1, 2.5
RC 2.2b; 2.2¢ e
Pi [kW] 2,00 kw 0,30 kW 0.56 kW 2.50 kW
UWAGI

1. UKLAD SIECIOWY: TN-S
2. OCHRONA OD PORAZEN

3. ELEMENTY OZNACZONE (¥) PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOEANIA
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG

LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.:

RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM.

Istniejqca rozdzielnica

podtynkowa RC

i

5
5

3
9
o6
3
3
3

0

Opis aparatéw rozdzielnicy RC:

1 — istniejqey
2 — wytqcznik
3 — istniejqcy
4 — istniejqcy
5 — wytqcznik
6 — wyltqcznik
7

BILANS MOCY RC

Pz — moc szczytowa czynna

Kz — wspdiczynnik zapotrzebowania

OPIS Pi Kz Pz
(kW] - [kw]
OSWIETLENIE 1.00 0,7 0,70
GNIAZDA 230V 3.50 0,5 1,75
RAZEM 4.50 245

Pi — moc zainstalowana

roztqcznik izolacyjny 3—biegunowy 100A
réznicowoprqdowy 4—biegunowy 40/30mA
wylqcznik nadprqdowy 1—biegunowy B10A
wylqcznik nadprqdowy 1—biegunowy B16A
nadprqdowy 1—biegunowy B10A
nadprqdowy 1—biegunowy B16A

— stycznik instalacyjny

PRONABUD
ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik
tel./fax: 0 77 436 21 12

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej
48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 55

Schemat ideowy rozdzielnicy RC

nrrys.:
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